
Řízený stmívač

Riadený stmievač

Controlled dimmer

Dimer cu control

Ściemniacz sterowany

Vezérelhetõ dimmer (fényerõszabályozó) 

Управляемый регулятор света
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Přístroj je konstruován pro připojení do 
1-fázové sítě střídavého napětí 230 V a 
musí být instalován v souladu s před-
pisy a normami platnými v dané zemi. 
Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu 
může provádět pouze osoba s odpovída-
jící elektrotechnickou kvalifi kací, která 
se dokonale seznámila s tímto návodem 
a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje 
ochrany proti přepěťovým špičkám a 
rušivým impulsům v napájecí síti. Pro 
správnou funkci těchto ochran však 
musí být v instalaci předřazeny vhodné 
ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle 
normy zabezpečeno odrušení spínaných 
přístrojů (stykače, motory, induktivní 
zátěže apod.). Před zahájením instalace 
se bezpečně ujistěte, že zařízení není 
pod napětím a hlavní vypínač je v poloze  
“VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdro-
jům nadměrného elektromagnetického 
rušení. Správnou instalací přístroje za-
jistěte dokonalou cirkulaci vzduchu tak, 
aby při trvalém provozu a vyšší okolní 
teplotě nebyla překročena maximální 
dovolená pracovní teplota přístroje. Pro 
instalaci a nastavení  použijte šroubovák 
šíře cca 2 mm.  Mějte na paměti, že se 
jedná o plně elektronický přístroj a podle 
toho také k montáži přistupujte. Bezpro-
blémová funkce přístroje je také závislá 
na předchozím způsobu transportu, 
skladování a zacházení. Pokud objevíte 
jakékoliv známky poškození, deformace, 
nefunkčnosti nebo chybějící díl, nein-
stalujte tento přístroj a reklamujte ho u 
prodejce. Výrobek je možné po ukončení 
životnosti demontovat, recyklovat, pří-
padně uložit na zabezpečenou skládku.                                            

Device is constructed for connection in 
1-phase main AC and must be installed 
according to  norms valid in the state 
of application. Connection according to 
the details in this direction. Installati-
on, connection, setting and servicing  
should be installed by qualifi ed elect-
rician staff  only, who has learnt  these 
instruction and functions of the device. 
This device contains protection against 
overvoltage peaks and disturbancies 
in supply. For correct function of the 
protection of this device there must be 
suitable protections of higher degree 
(A, B, C) installed in front of them. 
According to standards elimination of 
disturbancies must be  ensured. Before 
installation the main switch must be in 
position “OFF” and the device should 
be de-energized. Don´t  install the 
device to sources of excessive electro-
-magnetic interference. By correct 
installation ensure ideal air circulation 
so  in case of permanent operation 
and higher ambient temperature the 
maximal operating temperature of the 
device is not exceeded. For installation 
and setting use screw-driver cca 2 mm.  
The device is fully-electronic - installa-
tion should be carried out according 
to this fact. Non-problematic function 
depends also on the way of transpor-
tation, storing and handling. In case of 
any signs of destruction, deformation, 
non-function or missing part, don´t 
install and claim at your seller. After 
stop using the product it is possible to 
demount and recycle.       

Urządzenie jest przeznaczone dla 
podłączeń z sieciami 1-fazowymi AC 
230 V i musi być zainstalowane zgod-
nie z normami obowiązującymi w 
danym kraju.  Instalacja, podłączenie, 
ustawienia i serwisowanie powinny 
być przeprowadzane przez wykwalifi -
kowanego elektryka, który zna funkc-
jonowanie i parametry techniczne tego 
urządzenia. Dla właściwej ochrony za-
leca się zamontowanie odpowiedniego 
urządzenia ochronnego na przednim 
panelu. Przed rozpoczęciem instalacji 
główny wyłącznik musi być ustawiony 
w pozycji “SWITCH OFF” oraz urządzenie 
musi być wyłączone z prądu. Nie należy 
instalować urządzenia  w pobliżu innych 
urządzeń wysyłających fale elektro-
magnetyczne. Dla wlaściwej instalacji 
urządzenia potrzebne są odpowiednie 
warunki dotyczące temperatury otocze-
nia. Należy użyć śrubokrentu 2 mm dla 
skonfi gurowania parametrów urząd-
zenia.  Urządzenie jest w pełni elektro-
niczne instalacja powinna zakończyć 
się sukcesem  w wyniku postępowania 
zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezpro-
blemowość użytkowania urządzenia 
wynika również z warunków transportu, 
składowania oraz sposobu obchodzenia 
się z nim. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek wad bądż usterek, braku 
elementów lub zniekształcenia prosimy 
nie instalować urządzenia  tylko skon-
taktować się ze sprzedawcą.Produkt 
może być po czasie roboczyć ponownie 
przetwarzany.

Az eszköz egyfázisú egyenfeszültségû, 
vagy váltakozó feszültségû (230V) háló-
zatokban történõ felhasználásra készült, 
felhasználásakor fi gyelembe kell venni 
az adott ország ide vonatkozó szabvány-
ait. A jelen útmutatóban található mû-
veleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, 
üzembe helyezés) csak megfelelõen 
képzett szakember végezheti, aki átta-
nulmányozta az útmutatót és tisztában 
van a készülék mûködésével. Az eszköz 
megfelelõ védelme érdekében bizonyos 
részek elõlappal védendõk. A szerelés 
megkezdése elõtt a fõkapcsolónak “KI” 
állásban kell lennie, az eszköznek pedig 
feszültség mentesnek. Ne telepítsük az 
eszközt elektromágnesesen túlterhelt 
környezetbe. A helyes mûködés érde-
kében megfelelõ légáramlást kell biz-
tosítani. Az üzemi hõmérséklet ne lépje 
túl a megadott mûködési hõmérséklet 
határértékét, még megnövekedett külsõ 
hõmérséklet, vagy folytonos üzem ese-
tén sem. A szereléshez és beállításhoz 
kb 2 mm-es csavarhúzót használjunk. 
Az eszköz teljesen elektronikus - a 
szerelésnél ezt fi gyelembe kell venni. 
A hibátlan mûködésnek úgyszintén 
feltétele a megfelelõ szállítás raktáro-
zás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás 
mûködésre utaló nyom, vagy hiányzó 
alkatrész  esetén kérjük ne helyezze 
üzembe a készüléket, hanem jellezze 
ezt az eladónál. Az élettartam leteltével 
a termék újrahasznosítható, vagy védett 
hulladékgyûjtõben elhelyezendõ.

Устройство предназначено для 
подключения к 1-фазной сети  переменного 
напряжения 230 V, должно быть 
установлено в соответствии с  указаниями 
и нормами,действующими в стране 
использования .Монтаж, подключение, 
настройку и обслуживание может 
проводить специалист с соответственной 
электротехнической квали-фикацией, 
который пристально изучил эту инструкцию 
применения и функции изделия. Автомат 
оснащен защитой  от перегрузок и  
посторонних импульсов в подключенной 
цепи. Для правильного функционирования 
этих охран  при монтаже дополнительно 
необходима охрана более высокого уровня 
(А, В, С) и нормативно обеспеченная  защита 
от помех коммутирующих устройств  
(контакторы, моторы, индуктивные 
нагрузки и т.п.). Перед монтажом 
необходимо проверить не находится 
ли устанавливаемое оборудование под 
напряжением, а основной выключатель 
должен находится в положении “Выкл.”Не 
устнавливайте реле возле устройств 
с  эллектромагнитным излучением. 
Для правильной работы изделие 
необходимо обеспечить нормальной 
циркуляцией воздуха таким образом, 
чтобы при его длительной эксплуатации 
и повышении внешней температуры не 
была превышена  допустимая рабочая 
температура.При установке и настройке 
изделия используйте отвертку шириной 
до 2 мм. к его монтажу и настройкам 
приступайте соответственно. Монтаж 
должен производитсяс, учитывая, что речь 
идет о полностью электронном устройстве. 
Нормальное функционирование изделия 
также зависит от способа транспортировки, 
складирования и обращения с изделием. 
Если обнаружите признаки повреждения, 
деформации, неисправности или 
отсутствующую деталь - не устанавливайте 
это изделие, а пошлите на рекламацию 
продавцу. С изделием по окончании 
его срока использования необходимо 
поступать как с электронными отходами.   

DIM-5
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Prístroj je konštruovaný pre pripojenie 
do 1-fázovej siete striedavého napätia 
230 V  a musí byť  inštalovaný v súlade 
s predpismi a normami platnými v danej 
krajine. Inštaláciu, pripojenie, nastave-
nie a obsluhu môže realizovať  len osoba 
s odpovedajúcou elektrotechnickou kva-
lifi káciou, ktorá sa dokonale oboznámila 
s týmto návodom a funkciou prístroja. 
Prístroj obsahuje ochrany proti prepäťo-
vým špičkám a rušivým impulzom v na-
pájacej sieti. Pre správnu funkciu týchto 
ochrán však musí byť  v inštalácii predra-
dená vhodná ochrana vyššieho stupňa 
(A, B, C) a podľa normy zabezpečené 
odrušenie spínaných prístrojov (stýkače, 
motory, induktívne záťaže a pod.). Pred 
začatím inštalácie sa bezpečne uistite, že 
zariadenie nie je pod napätím a hlavný 
vypínač je v polohe  “VYPNUTÉ”. Nein-
štalujte prístroj k zdrojom nadmerného 
elektromagnetického rušenia. Správnou 
inštaláciou prístroja zaistíte dokonalú 
cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalej 
prevádzke a vyššej okolitej teplote ne-
bola prekročená maximálna dovolená 
pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu 
a nastavenie  použite skrutkovač šírky 
cca 2 mm.  Majte na pamäti, že sa jedná 
o plne elektronický prístroj a podľa toho 
tak k montáži pristupujte. Bezproblé-
mová funkcia prístroja je tiež závislá na 
predchádzajúcom spôsobe transportu, 
skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ 
objavíte akékoľvek známky poškodenia, 
deformácie, nefunkčnosti alebo chý-
bajúci diel, neinštalujte tento prístroj a 
reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa 
musí po ukončení životnosti zaobchád-
zať  ako s elektronickým odpadom.       

Dispozitivul este construit pentru ten-
siuni de alimentare 230V şi trebuie in-
stalat conform prescripţiilor şi normelor 
valabile în ţara respectivă. Instalarea, 
racordul, programarea şi deservirea pot
fi  efectuate doar de persoane cu califi -
care în electrotehnică, care s-au docu-
mentat temeinic cu aceste instrucţiuni 
şi funcţiile dispozitivului. Dispozitivul 
conţine protecţii împotriva vârfurilor de 
suprasarcină şi a impulsurilor perturba-
toare în reţeaua de alimentare. Pentru 
funcţionarea corectă a acestor protecţii 
trebuie presetate adecvat protecţiile 
corespunzatoare nivelului înalt (A, B, 
C) şi conform normelor deparazitării 
protejate a dispozitivelor contactoare 
(contactoare, motoare, sarcini inductive 
etc.). Înainte de începerea instalării asi-
guraţi-vă bine ca instalaţia nu se afl ă sub 
tensiune şi întrerupătorul principal este 
în poziţia „DESCHIS“. Nu racordaţi dis-
pozitivul la surse cu preturbări electro-
magnetice  ridicate. Asiguraţi o instalare 
corectă prin asigurare unei circulaţii 
bune a aerului astfel ca prin funcţiona-
rea continuă şi temperatura ridicată a 
mediului ambiant să nu fi e depăşită 
temperatura de lucru maxim admisă a 
dispozitivului. (Pentru instalare şi pro-
gramare folosiţi surubelnita lată de cca 
2 mm. Nu uitaţi că aveţi la dispoziţie un 
dispozitiv în totalitate electric şi abordaţi 
montarea lui ca atare.  Funcţionare fără 
probleme a dispozitivului este depen-
dentă de modul precedent de transport, 
depozitare şi manipulare. În cazul în care 
constataţi semne de deteriorare, defor-
mări, disfuncţionalităţi sau părţi lipsă, 
nu montaţi dispozitivul şi reclamaţi-l la 
furnizor. La expirarea duratei de viaţă a 
dispozitivului, acesta trebuie tratat ca 
orice deşeu electric.

Technické parametry Technické parametre Technical parameters Parametrii tehnici Dane techniczne Műszaki 
paraméterek

Технические 
параметры DIM-5

Zátěž
Load

Тип нагрузки

R L C

DIM-5 x x x x

230V AC

vzestupná hrana / incline 
edge / восходящая грань

sestupná hrana / descending 
edge / нисходящая грань

stmívatelné / dimmable / 
принцип управления

stmívatelné / dimmable / 
принцип управления

LED žárovky / LED bulbs / 
лампы

úsporné zářivky / saving 
fl uorescent lamps / 
экономич. лампы

způsob řízení / switching management / 
принцип управления

žárovky, halogenové žárovky / 
lamp,halogen light  / лампы 
накаливания, галогеновые 

лампы

nízkonapěťové žárovky 
12-24V el. trans./low-voltage 
el.bulbs 12-24V el. transform-

ers/низковольные лампы 
12-24V электон.трансф.

nízkonap. žárovky 
12-24V vinuté transfor. / low-

voltage el.bulbs 12-24V wound 
trans./низков. лампы 12-24V 

катуш. трансф.

Napájení:

Napájecí napětí:

Příkon:

Tolerance napáj.napětí:

Indikace napájení:

Ovládací svorky:

Ovládací napětí:

Příkon ovládacího vstupu:

Délka ovládacího impulsu:

Připojení doutnavek:

Výstup: 

Jmenovitý proud:

Odporová zátěž:

Induktivní zátěž:

Indikace výstupu:

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Pracovní poloha

Upevnění:

Krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Průřez připojovacích vodičů:

Rozměr:

Hmotnost:

Související normy:

Napájenie:

Napájacie napätie:

Príkon:

Tolerancia napáj.napätia:

Indikácia napájania:

Ovládacie svorky:

Ovládacie napätie:

Príkon ovládacieho vstupu:

Dĺžka ovládacieho impulzu:

Pripojenie dútnaviek:

Výstup:

Menovitý prúd:

Odporová záťaž:

Induktívna záťaž:

Indikácia výstupu:

Pracovná teplota:

Skladovacia teplota:

Pracovná poloha:

Upevnenie:

Krytie:

Kategória prepätia

Stupeň znečistenia:

Prierez pripojovacích vodičov:

Rozmer:

Hmotnosť:

Súvisiace normy:

Supply terminals:

Supply voltage:

Consumption:

Supply voltage tolerance:

Supply indication:

Control terminals:

Control voltage:

Power control input:

Impulse length:

Glow-lamps:

Output:

Rated current:

Resistance load:

Inductive load:

Output indication:

Operating temperature:

Storage temperature:

Operating position:

Mounting:

Protection degree:

Overvoltage cathegory:

Pollution degree:

Max. cable size:

Dimensions:

Weight:

Standards:

Tápfeszültség csatlakozók:

Tápfeszültség:

Teljesítményfelvétel:

Tápfeszültség tűrése:

Tápfeszültség kijelzés:

Vezérlõcsatlakozók:

Vezérlõfeszültség:

Teljesítményfelvétel a bem.:

Impulzus hossza:

Gllim lámpa:

Kimenet:

Névleges áram:

Ellenállás tehelés:

Induktív terhelés:

Kimenet jelzése:

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Beépítési helyzet:

Szerelés:

Védettség:

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Max. kábel méret:

Méret:

Tömeg:

Szabvány:

Питание:

Напряжение питания:

Мощность:

Допуск напр. питания:

Индикация питания:

Управл. клеммы:

Управл. напряжение:

Мощность управл. входа:

Длина управл. импульса:

Подключение ламп ТР:

Выход:

Номинальный ток:

Омическая нагрузка:

Индуктивная нагрузка:

Индикация выхода:

Складская температура:

Электрическая прочность:

Рабочее положение:

Крепление:

Защита:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Cеч. присоединяемых проводов:

Размеры:

Вес:

Соответствующие нормы: 

A1-A2

AC 230V / 50  Hz

max.5 VA

-15%;+ 10%

zelená/green LED

T-A1

AC 230 V

max. 1.5 VA

min 80ms / max. neomezená / unlimited

Ano / Yes, max.počet / max.number 5 ks/pcs (1ks/pcs-1mA)

2 A

10 - 500 VA

10 - 250 VA

červená / red LED

-20...+55°C

-30...+70°C

libovolná / any

DIN lišta / rail  EN 60715

IP40 z čelního panelu/from front panel, IP10svorky/terminals

III.

2

max. 2x2.5, max.1x4 s dutinkou/with carven max.1x2.5, max. 2x1.5

90 x 17.6 x 64 mm

58 g

EN 60669-2-1; EN 61010-1

Zestyki zasilania:

Napięcie zasilania:

Znamionowy pobór mocy:

Tolerancja napięcia zasilan.:

Sygnalizacja zasilania:

Zestyki sterujące:

Napięcie sterowania:

Sterowana moc wyjścia:

Długość impulsu:

Lampy jarzeniowe:

Wyjście:

Prąd znamionowy:

Obciążenie oporowe:

Obciążenie induktywne:

Sygnalizacja wyjścia:

Temperatura pracy:

Temperatura składowania:

Pozycja pracy

Mocowanie:

Stopień ochrony obudowy:

Kategoria przepięć:

Stopień nieczystości:

Maks. przekrój kabla:

Wymiar:

Waga:

Normy:

Terminalele pentru alimentare:

Tensiunea de alimentare:

Consum:

Tol.la tensiunea de alimentare:

Indicare releu alimentat:

Terminale de comandă:

Tensiunea de control:

Consum:

Lungimea impulsului:

Lămpi glimm:

Ieşiri

Intensitate:

Sarcina de rezistenţă:

Sarcină inductivă:

Indicare releu ieşire activ:

Temperatura de funcționare:

Temperatura de depozitare:

Poziţia de funcţionare:

Montaj/șină DIN:

Grad de protecție:

Categoria supratensiune:

Grad de poluare:

Secţ. max. a conductorului :

Dimensiuni:

Masa (g):

Standarde de calitate:



 max. 5 mA

T 2.5 A

doporučené předřazené jištění/

recommended  front-ended   protection

doutnavky/glow tubes

R, L

L  

N  

     A2         T

  A1           V  

A2

 A1   

V   

   T

-   krátký stisk zapne/vypne svítidlo, delší stisk (>0.5 s)  

umožňuje plynulou regulaci intenzity světla

-  při vypnutí napájení přístroje se nastavená úroveň jasu uloží 

do paměti a při opětovném zapnutí napájení zůstane svítidlo 

vypnuto, krátkým stiskem se svítidlo rozsvítí na úroveň svitu 

nastavenou před vypnutím napájení

-  krátke stlačenie zapne/vypne svietidlo, dlhší stisk (> 0.5 s) 

umožňuje plynulú reguláciu  intenzity svetla

-  pri vypnutí napájana prístroja sa nastavená úroveň jasu 

uloží do pamäti a pri opätovnom zapnutí napájania zostane 

svietidlo vypnuté, krátkym stlačením sa svietidlo rozsvieti na 

úroveň svitu nastavenú pred vypnutím napájania

-   short press for switch on/off  the lamp, longer press (> 0.5 s) 

for fl uent illumination  regulation

-  when a device is de-energized, the brightness level is stored 

in its memory. When the  device is  energized again, a light 

is off . You can switch this light on by pressing a button. The 

light then switches on in the brightness level which is stored 

in its memory

- krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza lampe, dluższe 

przyciśnięcie (> 0.5 s) powoduje płynną regulację oświetlenia

-  poprzez przerwy w zasilaniu poziom jasności jest zachowany 

w pamięci i powtórzony  przy ponownym wlaczeniu zasilania

- короткий нажим включить/выключить лампу, продолжительный нажим (>0.5 с) дает возможность плавной регулировки 

яркости

-  при выключении настроенный уровень яркости  останется в памяти, при повторном включении напряжения освещение 

останется выключенным, коротким нажатием освещение включится на тот уровень яркости, который был  установлен 

перед выпадением напряжения

   Napájení/Supply

  

    Výstup/Output

    Jas/Brightness

Ovládací kontakt/

Controlling contact

       

                               Led

T

A1-A2

<0.5s <0.5s <0.5s<0.5s>0.5s >0.5s

- rövid gombnyomásra a lámpa be/ki kapcsol, hosszabb 

gombnyomásra (>0.5s)  folyamatos világítás vezérlés történik

-     ha a tápfeszültség megszűnik, az eszköz eltárolja a memóriában 

a fényerő szintjét; a tápfeszültség visszakapcsolása után a 

következő gombnyomásra ez a fényerő fog világítani
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Indikace LED / Indikacia LED / Indication LED / Indicaţie LED / Sygnalizacja LED /  
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Výstup
Výstup
Output
Ieşire
Zestyki wyjściowe
Kimeneti érintkezõ
Выход

1 2

Indikace výstupu
Indikácia výstupu
Output indication
Indicare releu ieşire
Sygnalizacja wyjścia
Kimenet jelzése
Индикация выхода

4

6Ovládací vstup pro tlačítka
Ovládací vstup pre tlačítko
Control input for a button
Intrarea de control pentru buton
Wejście sterujące dla klawisza
Vezérlõbemenet nyomógombhoz
Управляющий вход для кнопки
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3 Indikace napájecího napětí 
Indikácia napájacieho napätia
Supply indication
Indicare releu alimentat
Sygnalizacja zasilania
Tápfeszültség kijelzése
Индикация питания

Svorky napájecího napětí
Svorky napájacieho napätia
Supply terminals
Terminal sursă A1
Zaciski zasilania
Tápfesz. csatlakozók
Клеммы подачи напряжения

Svorky napájecího napětí
Svorky napájacieho napätia
Supply terminals
Versorgungsklemmen
Terminal sursă A2
Tápfesz. csatlakozók
Клеммы подачи напряж.
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- apăsare scurtă aprinde/stinge lumina, apăsare lungă (>0.5 s) 

facilitează variaţia intensităţii luminoase

- la deconectarea alimentării dispozitivului nivelul de strălucire 

programat se reţine în memorie şi la următoarea conectare 

lumina rămâne stinsă, prin apăsare scurtă se aprinde la 

nivelul de strălucire setat înainte de deconectarea alimentării.

- určeno pro stmívání žárovek a halogenových svítidel s vinutým transformátorem
- slouží pro spínání a stmívání osvětlení na chodbách, schodištích...ovládací vstupy pro tlačítko
- krátký stisk zapne/vypne svítidlo, delší stisk (> 0.5 s) umožňuje plynulé nastavení intenzity světla
- při vypnutí se nastavená úroveň jasu uloží do paměti a při opětovném zapnutí je jas nastaven již na  tuto hodnotu
- napájecí napětí: AC 230 V
- bezkontaktní výstup: triak  2 A/500 VA 
- stav výstupu indikuje červená LED (aktivní výstup s libovolnou úrovní jasu)
- možnost paralelního řazení ovládacích tlačítek
- zátěž AC 5b (žárovky) 500 W
- v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu
- třmenové svorky                      
- ochrana proti překročení teploty uvnitř přístroje – vypne výstup + signalizuje přehřátí blikáním LED
Upozornění: - při zátěží nad 300 VA je třeba zajistit dostatečné chlazení.

- designated for dimming el. bulbs, halogen lights and winding transformers for halogen lights
- for switching and dimming lights in corridors, staircases... control inputs for push-buttons (parallel connection possible)
- short press turns light on/off , long press (> 0.5 s) provides dim up / dim down.
- when switched off  , brightness level is stored in a memory and when On again it restores last brightness level
- supply voltage: AC 230 V
- contactless output, triac 2A/ 500 VA
- LED output indication (with any level of brightness)
- possibility to connect control buttons in parallel
- 1-MODULE, DIN rail mounting
- clamp terminals                   
- protection against over-temperature inside the product - switches output off  + signalizes  overheating by LED fl ashing
Warning: - When load is above 300 VA it is necessary to ensure suffi   cient cooling .

- Pentru dimarea becurilor, a luminilor cu halogen şi a transformatoarelor pentru luminile cu halogen
- Pentru comutarea şi dimarea luminilor pe coridoare, scări de bloc ... controlul intrărilor prin apăsarea butonului de Comandă 
 (conexiune paralelă posibilă)
- Apăsarea scurtă opreşte/porneşte lumina, apăsare lungă (> 0.5 s) dimează în urcare/coborâre.
- In cazul deconectării, nivelul luminozităţii este stocat în memorie iar la pornire lumina porneşte de la acelaşi nivel
- Tensiunea de alimentare: AC 230 V
- Ieşire fără contact, triac 2A/ 500 VA
- Releu activ indicat prin LED (cu orice nivel de luminozitate)
- Posibilitatea conectării de butoane de control în paralel
- 1-MODUL, montabil pe şină DIN
- Terminale clemă
- Protecţie încorporată impotriva supra-încălzirii - oprirea ieşirii + semnalizarea supra-încălzirii prin LED intermitent
Avertizare pentru: Pentru cazurile în care sarcina depăşeste 300 VA este necesară o aerare mai mare.

- Használható izzók, halogén lámpák fényerőszabályzására
- Alkalmas folyosók és lépcsőházak világításának vezérlésére... Vezérlő bemenete nyomógombbal működtethető (lehetőség van több 
 nyomógomb párhuzamos kapcsolására)
- Rövid vezérlő impulzus a világítást ki / be kapcsolja, hosszú (> 0.5 s) vezérlő impulzus a fényerőt szabályozza
- Kikapcsolt állapotban a fényerő szintje a memóriában tárolódik, bekapcsoláskor erre a szintre áll be
- Tápfeszültség: AC 230 V
- Kontaktus nélküli kimenet, triak 2A/ 500 VA
- Kimenet jelzése LED 
- Lehetőség van több nyomógomb párhuzamos kapcsolására, így több helyről is szabályozható a fényerősség
- 1 modul széles, DIN sínre szerelhető
- Bekötés sorkapcsok segítségével                  
- Hőmegfutás elleni védelem - kimenet kikapcsol + a LED villogással hibát jelez
Figyelem! : Amikor a terhelés meghaladja a 300 VA -t, szükségessé válhat az eszköz hűtése.

- используется для регуляции яркости ламп накаливания, галогеновых светильников с катушечным трансформатором
- служит для включения и регулции освещения в корридорах и на лестничных клетках.. вхо управления для кнопки
- краткое нажатие - включить / выключить светильник, нажатие на кнопку (>0.5 с) дает возможность плавной регулировки 
 яркости освещения
- при выключении настроенный уровень яркости останется в памяти изделия. При повторном 
- включении эта настройка сохранится.
- напряжение питания: AC 230 V
- бесконтактный вывод: 1 х тиристор 2 A/500 VA 
- состояник выхода указывает красный (активный выход с произвольным уровнем яркости)
- возможность параллельного подключения управляющих кнопок
- нагрузка АС 5b (лампы) 500 W
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на  DIN  рейку
- хоммутные клеммы 
- защита от перегрева внутри изделия– выключит выход + сигнализирует перегре миганием LED
Внимание: - при нагрузке 300 VA необходимо обеспечить достаточное охлаждение.

- służy do ściemniania  żarówek i oświetleń halogenowych z transformatorem
- sluży do łączenia i ściemniania oświetlenia na korytarzach, schodach... Wejście sterujące dla przycisku
- krótkie naciśnięcie włączy/wyłączy ośw., dłuższe naciśnięcie (> 0.5 s) pozwala płynnie ustawić natężenie ośw.
- przy wyłączeniu zostanie ustawiony zapamiętany poziom, a po ponownym załączeniu rozjaśni się do zapamiętanego poziomu
- napięcie zasilania: AC 230 V
- bezstykowe wyjście: triak  2 A/500 VA (aktywne wyjście z dowolnym poziomem natężenia oświetlenia)
- stan wyjścia sygnalizuje czerwona dioda LED
- możliwość równoległego łączenia przycisków do sterowania
- obciążenie AC 5b (żarówki) 500 W
- wykonanie 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN
- zaciski dla przewodu 2x2.5mm2                      
- wewnętrzna ochrona termiczna modułu – odłączy wyjście + sygnalizacja miganiem LED
Uwaga: - przy obciążeniu nad 300 VA potrzebne jest zapewnić dostateczne chłodzenie.

- při jakékoliv úrovni jasu-LED svítí
- tepelné přetížení-výstup odpojen,LED bliká rychle

- pri akejkoľvek úrovni jasu-LED svieti
- tepelné preťaženie-výstup odpojený,LED bliká rýchlo

- any brightness level - LED shines 
- temperature overload - output disconnected, LED 
 fl ashes

- LED-ul luminează la orice nivel de strălucire
- Supraîncălzire-ieşire decuplată, LED-ul licăre des.

- przy jakimkolwiek poziomie natężenia oświetlenia 
 - LED świeci
- przeciążenie cieplne - wyjście odłączone, LED miga szybko

- minden fényerősség szintnél – a LED világít
- hőmegfutás – kimenet lekapcsol, a LED villog

- при любом уровне яркости - LED светит
- перегрев - выход отключен, LED быстро мигает

- určený pre stmievanie žiaroviek a halogénových svietidiel s vinutým transformátorom
- slúži pre spínanie a stmievanie osvetlenia miestností, chodieb, schodísk ... ovládacie vstupy pre tlačítko
- krátke stlačenie zopne/vypne svietidlo, dlhšie stlačenie (> 0.5 s) umožní plynulú zmenu intenzity svetla
- pri vypnutí sa nastavená úroveň jasu uloží do pamäti a pri opätovnom zapnutí je jas nastavený už na  túto hodnotu
- napájacie napätie: AC 230 V
- bezkontaktný výstup: triak  2A/500 VA 
- zapnutý stav výstupu (s ľubovoľnou úrovňou jasu) indikuje červená LED
- možnosť  paralelného radenia ovládacích tlačítok
- záťaž: AC 5b (žiarovky) 500 W
- v prevedení 1-MODUL, upevnenie na DIN lištu
- strmeňové svorky                      
- ochrana proti prekročeniu teploty vnútri prístroja – vypne výstup + signalizuje prehriatie blikaním LED
Upozornenie: - pri záťaži nad 300 VA je potrebné zaistiť dostatočné chladenie.
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